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LEGENDA:

I R1 - rozdzielnica zasilajaca przy stagi "Wywrotica®

L IRP - rozdzielnica przejsciowa przy wjezdzie na proj. falochron

L IRP1,RP OSTROGA |.w. przy wjezdzie na proj. Ostroge

1 51-561 - skrzynki przytaczeniowe stupdw oswietieniowych

1 SP1-5P4 - skrzynki przejsciows

© Stupy oswietleniowe z oprawami sodowymi 100W dlaS1 =554,
S56=580

@ 555, 561 swiatto biate, lampy metalohalogenkowe 70W

(oswietlenie konstruke]i znaku nawigacyjnego )
O 501-504 - separatory

—oprzepusty kablowe

UWAGA:

Oprawy 51-528 | odcinek od nasady falochronu do kofica stanowiska LNG )
objete bedg oddzielnym projektem zieconym przez ZMPSIS.

W praojekcie rys. EA1 ark. 1-3 { plan linni kablowe) 0.4kV | ujeto kabel zasilajacy
z przepustami lecz bez lamp.
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